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NYNÍ 0 - VYPNUTO!!!
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DPS

Vilsnická 94

Výměna stávající sítě veřejného osvětlení
10/2023Děčín I, ul. Plavební

4Schéma RVO
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nové zařízení VO

stávající zařízení VO - město Děčín

Při spouštění je nutná asistence s Technickými službami Děčín - pan Tichna

zapnuto

Impuls bude dáván pøes nové kab. vedení ul. Plavební pøes lamp. stožárky.

V pøípadì poruchy tohoto vedení budou vypnuty jistièe FA1-3 a bude zapnut vypínaè do pozice 2.

nebo do pozice 1, pokud se osadí astronomické hodiny. 

Nyní bude otoèný vypínaè v pozici 0 - vypnuto.


